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Oliver Rodés

RESULTATS OBTINGUTS

Agrupats segons s'estableix en el RD 140/2003

Reg. NOm. 258517

ANNEX I - PART A: PARAMETRES MICROBIOLOGICS

Resultat

Valor

Parametre Notes {Incertasa) Parametric Unitats
Escherichia coli 0 0 ufc/100 mL
PI IS0 9308-1:2014. Recomple per fltracio.
Enterococs 0 0 ufc/100 mL
PI PAMB-15. Recompte per filtracid.
Clostridium perfringens 0 0 ufc/100 mL
Pl PAME-20, Recompte per filtracid.
ANNEX I - PART C: PARAMETRES INDICADORS
3 Resultat Valor -
pa rametre Notes (Incertesa) Parameétric Unltats
Aerobis a 220C 4 0 —_ ufc/mL
PI PAMB-36. Recompte,
Bacteris coliforms 0 0 ufc/100 mL
PI IS0 9308-1;2014, Recompte per filtracia. [ID]§
ANNEX I - PART B.1: PARAMETRES QUIMICS
: Resultat Valor ;
Parametre hotes {Incertesa) Parg{nétric Unitats
Antimoni <2.0 5.0 pg Sh/L
PL PAFQ-97. ICP-MS
Arsénic <2.0 10 g As/L
PL PAFQ-97. 1CP-MS
Benzé <0.5 1.0 pa/L
PI PAFQ-39. GC-MS.
* Benzo (a) piré <0.010 0.010 Ha/L
PI PAF()-99. GC-MS/MS
Bor <0.025 1.0 mg B/L
PI PAFQ-97. ICP-MS
Bromat <2 10 ug BrOs/L
PI PAFQ-08. Cromatografia ldnica.
Cadmi <1.0 5.0 pg Cd/L
PI PAFQ-97, ICP-MS
* Clanur =10 50 pg CN/L
PI PAFQ-42. Espectrofotemetria UV-Vis.
Coure <0.010 2.0 mg Cu/L
PL PAFQ-37. ICP-MS
Crom =5.0 50 Lg Cr/L
PI PAFQ-97, ICP-MS
1,2-dicloroetd =0.5 3.0 pg/L
PL PAFQ-39, GC-MS,
Fluorur <0.20 1.5 mg F/L
PI PAFQ-51. Cromatografia iGnica.
Hidrocarburs policiclics aromatics
* Benzo (b) fluoranté =0.01 —_ Ho/L
PI PAFQ-99. GC-MS/MS
* Benzo (k) fluoranté <0.02 R ug/L
PI PAFQ-99. GC-MS/MS
* Benzo (g,h,i) perila =0.02 - pg/L
PL PAFQ-23, GC-MS/MS
* Indé (1,2,3,cd) piré <0.02 —=— ug/L
PL PAFQ-9%, GC-MS/MS
* Total Hidrocarburs policiclics aromatics =0.10 0.10 ug/L
(Benzo (b) fluoranté + Benzo (k) fluorant® + Benzo (g,h,l) perllé +
Indé (1,2,3,cd) piré).
PL , Céleul.
Mercuri <0.20 1.0 pg Hag/L
PI PAFC-BS. Fluorescéncla atdmica.
Niguel <10 20 ug MNifL
PI PAFQ-97. ICP-MS
Nitrat 2.3 50 mg NOs/L
Pl PAFG-51, Cramatagrafia ionica. (£20%)
Nitrit z <0.02 0.5 mg NOa/L
Pl PAFG-17. Espectrofotometria UV-Vis.
Nitrat/50 + Nitrit/3 <0.1 1.0 ma/L
FI . Calcul.
* Total de plaguicides: <0,50 0.50 pg/L
P1 PAFQ-99, Calcul,
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. Resultat Valor i
Parametre otss ikssiesa) PR sEre Unitats
Plaguicides organoclorats
* Aldrin <0.01 0.03 pg/L
Pl PAFE-95, GC-MS/MS
* alfa - HCH <0.01 0.10 Ha/L
PI PAFQ-99, GC-MS/MS
* beta - HCH <0.01 D.10 Ha/L
PI PAFQ-99. GC-M5/MS
* gamma - HCH (Linda) <0.01 0.10 Hg/L
PI PAF}-99, GC-MS/MS
* delta - HCH <0.01 0.10 ug/L
PI PAFG-99. GC-MS/MS
*4.4' - DDD <0.01 0.10 ug/L
PI PAFQ-99. GC-MS/MS
*4.4' - DDE <0.01 0.10 ug/L
PI PAFQ-99. GC-MS/MS
*4,4 -DDT =0.01 0.10 ug/L
PI PAFQ-99, GC-MS/MS
* Dieldrin <0.01 0.03 ug/L
PI PAFQ-89. GC-MS/MS
* Endosulfan I <0.01 0.10 pa/fL
PI PAFQ-99. GC-MS/MS
* Endosulfan II <0.01 0.10 uag/L
PI PAFQ-99. GC-MS/MS
* Endosulfan sulfate =0.01 0.10 ug/L
PL PAF-99, GC-MS/MS
* Endrin <0.01 0.10 pa/L
PI PAFQ-89, GC-MS/MS
* Heptachlor =0.01 0.03 pa/L
PI PAF(-99. GC-MS/MS
* Heptachlor epoxide =0.01 0.03 Ha/l
PI PAF(]-99, GC-M5/M5
* Methoxychlor <0.01 0.10 ya/L
PI PAF(-9%9. GC-M5/M5
* Chlorobenzilate <0.01 0,10 pa/L
PI PAF-99. GC-MS/MS
* Chlorpyrifos <0.01 0.10 pa/L
PI PAF(-99, GC-MS/MS
* DCPA <0.01 0.10 ya/L
PI PAF(}-99, GC-M5/MS
* Hexachlorobenzene <0.01 0,10 ua/L
PI PAF(-99, GC-M5/M5
* cis-Permethrin <0.01 0.10 po/L
PI PAFQ-99. GC-MS,/MS
* trans - Permethrin <0.01 0.10 pg/L
PI PAFGQ-99. GC-MS/MS
* Trifluralin <0.01 0.10 ua/L

P1 PAFG-99, GC-MS/MS
Plaguicides organofosforats:

* Diazinon <0.05 0.10 ug/L
Pl PAFQ-99, GC-MS/MS
* Disulfoton <0.05 0.10 ug/L
Pl PAFQ-99. GC-MS/MS
* Ethoprop <0.05 0.10 Ha/L
PI PAFG-99. GC-M5/MS
* Fenthion <0.05 0.10 ug/L
PI PAF(}-99, GC-MS/MS
* Methy! parathion <0.05 0.10 ug/L
PI PAFG-99, GC-MS/MS
* Phorate <0.05 0.10 pg/L
PI PAFQ-99. GT-MS/MS
* Ronnel (Fenchlorfos) <0.05 D.10 Ha/l
FI PAFQ-99, GC-MS/MS
* Tokuthion <0.05 0.10 pg/fL
Pl PAFQ-99. GC-MS/MS
* Trichloronate <0.05 0.10 pafl

P1 PAFQ-99. GC-MS/MS
Triazines (herbicides):

* Atrazine <0.01 0.10 uafl
PI PAFQ-29. GC-MS/MS
* Atrazine-desethyl <0.05 0.10 pag/L
PI PAFQ-99, GC-MS/MS
* Prometryn <0.01 0.10 ua/L
PI PAFQ-99. GC-MS/MS
* Propazine <0.01 0.10 pasL
PL PAFQ-09. GC-MS/MS
* Simazine =0.03 0.10 ug/L
PL PAFQ-99. GC-M5/MS
* Terbuthylazine <0,01 0.10 pasL

PL PAFQ-959. GC-MS/MS
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3 Resultat Valor ;
Parametre Notes (Incertesa) Paramétric Unitats
* Terbutryn =0.01 0.10 pg/L
PL PAFQ-09, GC-MS/MS
Plom <5.0 10 ug Pb/L
BI PAFQ-97. ICP-MS
Seleni <5 10 Ha Se/fL
P PAFQ-97, ICP-MS
Trihalometans
Cloroform (Triclorometa) 18 e pg/L
PI PAFQ-39, GC-M5. (£37%)
Bromaform (Tribromometa) <1 —_ pas/L
PI PAFQ-39. GC-MS.
Dibromoclorometa 2 s pa/L
PL PAFQ-39. GC-MS. (+47%)
Bromodiclorometa 9 — pa/l
PL PAFQ-39. GC-MS. (£39%)
Total Trihalometans 29 100 Mo/l
PL PAFQ-39. Calcul, (£39%)
Tetracloroeté <1 = Ha/L
Pl PAFQ-39. GL-MS,
Tricloroeté <1 —— po/L
Fl PAF(-39, GC-M5.
Tetracloroeté + Tricloroete <2 10 pa/L
Pl PAFQ-39, Calcul.

ANNEX I - PART C: PARAMETRES INDICADORS

> Resultat Valor i

Parametre Notes (Incartesa) Parameétric Unitats
Alumini 52 200 Hg Al/L
PL PAFQ-97. ICP-MS (£20%)
Amoni <0.10 0.50 mg NHa/L
Pl PAFQ-19. Espectrofutometria LIV-Vis. [0_50]5
Clor residual total 0.83 —_ mg Cla/L
Determinacio : In Situ (+29%)
FI PAFQ-40, Calerimetria,
Clor residual combinat % 0.14 2.0 mg Cla/L
Determinacio : In Situ (+29%)
PI PAFQ-40, Colurimetria,
Clor residual lliure 3 0.69 1.0 mg Clz/L
Determinacio : In Situ (£29%)
Pl PAFQ-40, Colorimetria,
Clorur 25.6 250 mg Cl/L
F1 PAFQ-51. Cromatagrafia ionica. (=15%)
* Color <5 15 mg/L Pt/Co
FI PAFQ-16. Colorimetria.
Conductivitat a 20°C 376 2500 uS/cm
P1 PAFQ-04, Electrometria, (£10%)
Ferro <10 200 Hg Fe/L
PI PAFQ-97. ICP-MS
Manganés <5.0 50 ug Mn/L
PT PAFQ-07, ICP-MS [400]9
* Olor 2 1 3 Index de dilucid
Determinacié ¢ In Situ - Tipus d'olor : No s'aprecia olor andmala
Pl PAFQ-31, Organaléptic,
Oxidabilitat (KMnQ4) 1.2 5.0 mg Oz/L
PI PAFQ-24. Volumeatria, (*15%) [5.018
pH : 7.78 6.5-5.5
Temperatura ; 19 °C (£0.17)
PI PAFQ-03. Electrometria,
* Sabor # 1 3 Index de dilucié
Determinacio : In Situ - Tipus de sabor : No s'aprecia sabor andmal "
P1 PAFQ-31. Croanaléptic,
Scdi 16.8 200 mg Na/L
PI PAFQ-65. Emissit atbmica, (£30%)
Sulfat 44.0 250 mg SQa/L
Pl PAFO-51. Cromatografia idnica. {£10%])
Terbolesa ? <0.2 5 UNF
PL PAFQ-15. Nefelometria. [5_ﬂ]§
index de saturacié (Langelier) B 0.2 ——
PI PAFQ-48, Caleul,
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ALTRES DETERMINACIONS NO INCLOSES AL RD140/2003

3 Resultat Valor i

Parametre 2L i Paramétric Unitats
Carbonat <12 = mg COsz/L
PL PAFG}-46. Volumetria,
Alcalinitat (T.A.) <1.0 S mg CalCOs/L
FI PAF-46. Valumetria.
Bicarbonat 154 === mg HCO4/L
Pl PAFQ-46. Valumetria. (£7%)
Alcalinitat (T.A.C.) 126 = mg CaCOs/L
Pl PAFG-46. Volumetria. [£7%)
Calci 53.5 — mg Ca/L
PI PAFQ-50, Volumetria, {£9%)
Duresa total 17.3 = %
PI PAFQ-09, Calcul, (£5%)
Duresa total 173 EAIn mg CaCOs/L
PI PAFQ-09. Calcul. (26%)
Magnesi 9.5 —_— mg Mg/L
PI PAFQ-50. Volumetria. (£16%)
Temperatura 16 —_ ot
Determinacié @ In Situ (%1)
PI PAFQ-49. Termometria.

NOTES

z
2
g
2

Valor paramétric especific del programa de vigilancia autondmic.

L'especificacié aplicada (veure portada informe) no indica valor paramétric per aquest parametre. Quan no s'indica cap
especificacié, aquest simbol apareix en tots els parametres.

—

91399117

Procediment Intern,

En xarxa de distribucid: Sense canvis anomals amb respecte a la sortida de |'estaci6 de tractamant.
A la sortida de I'ETAP (tractament): El valor paramétric €5 100 ufc en 1 mL, (R.D. 140/2003)

A la sortida d'ETAP i/o diposit: El valor paramétric és 0.1 mg NOs/L.
En xarxa de distribucié: El valor paramétric és 0.5 mg NO2/L. (R.D. 140/2003)

Els valor parametrics es refereixen al nivell en la xarxa de distribucié.
En el cas de la inddstria alimentaria aquest parametre no es contemplard en l'aigua de procés, (R.D. 140/2003)

En cas que la determinacié d'olor ifo sabor sigui apreciable es realitzard a 259C i es calculara I'index de dilucié fins a
desaparici¢ d'olor ifo sabor.

Per a la indistria alimentaria, el valor minim es podré reduir a 4.5 unitats de pH. (R.D. 140/2003)

La determinacié organoléptica de sabor tnicament es realitza en aigiies clorades o de potabilitat bacteriolégica préviament
coneguda.

A la sortida d'ETAP i/o dipésit: El valor paramétric és 1 UNF.
En xarxa de distribucid: El valor parametric és 5 UNF. (R.D. 140/2003) |

L'aigua en cap moment podra ser agressiva ni incrustant. El resultat de calcular I'index de Langelier hauria d'estar comprés
entre * 0.5. (R.D, 140/2003)

Hates generals

Si els valors numerics indicats van acompanyats amb el signe "<" indiguen que el resultat obtingut no supera el limit inferior de
quantificacio del métede analitic corresponent.

|
|
Si els valors numeérics indicats van acompanyats amb el signe ">" indiquen que el resultat obtingut supera el limit superior de |
guantificacio del métode analitic corresponent. |

S'indica la incertesa dels assajos fisicoquimics quan el resultat es troba dintre del rang de treball acreditat. La incertesa dels métodes
de I'analisi microbiolégica, inclosos a I'abast de I'acreditacio, esta a disposicié dels clients.
Aquest informe de resultats només déna fe de la mostra analitzada.

No esta permesa la reproduccié parcial d'aquest informe sense autoritzacid escrita del Laboratori Dr. Oliver Rodés, S.A.

El Prat de Llobregat (Barcelona), 05 de desembre de 2017
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l
DICTAMEN |
DE L'INFORME ANALITIC Nim. 258517 |

Espedﬂca.ﬁons | Reial Decret 140/2003, de 7 de febrer, pel que s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de
l'aigua de consum huma. Text consolidat (30 de juliol de 2016). I

"Programa de Vigilancia i Control Sanitaris de les aiglies de Consum Huma de Catalunya” -
Generalitat de Catalunya - Departament de Salut - Direccio General de Salut Publica (Desembre
2005) f

CONCLUSIO ' ;

APTA PER AL CONSUM. Els resultats obtinguts en els parametres analitzats COMPLEIXEN els valors paramétrics
establerts en I'Annex I, parts A, B.1 i C, del citat Reial Decret | els criteris definits en el Programa de Vigilancia
Autonomic.

La gualificacio de la mostra d'aigua s'ha realitzat exceptuant microcistina i la part B.2, relativa a la migracio dels
materials en contacte amb l'aigua i a la radioactivitat respectivament.

COMENTARIS

Segons el punt 3.2.1. del Programa de Vigilancia Autonomic, "Criteris de Qualitat": "L'aigua destinada al consum huma
ha de contenir els nivells suficients de clor lliure residual. Els nivells de clor que es consideren minims son:

0,5 mg/L, a la sortida del tractament de desinfeccid.

0,2 mg/L, a la xarxa de distribucio.
L'interval recomanat de clor lliure residual a la xarxa de distribucié és 0,2-0,6 mg/L".

Els resultats obtinguts en I'analisi practicada permeten concloure que la mostra d'aigua analitzada pot qualificar-se
com s'exposa a continuacio:

Aigua de mineralitzacio baixa.
Pel seu contingut en calci i magnesi es pot qualificar com a aigua de mitjana duresa.

La presencia de trihalometans és habitual en les aiglies desinfectades amb productes derivats del clor.

NNofes genarals

Si els valors numérics indicats van acompanyats amb el signe "<" indiguen que el resultat obtingut no supera el limit inferior de
quantificacio del métode analitic corresponent.

Si els valors numérics indicats van acompanyats amb el signe ">" indiquen que el resultat obtingut supera el limit superior de
quantificacio del métode analitic corresponent.

L‘avaluacid realitzada enfront els valors paramétrics es basa en el resultat analitic de cada parametre sense tenir en compte la
incertasa.

Aguest dictamen de resultats només déna fe de la mostra analitzada.

No esta permesa la reproduccio parcial d'aquast dictamen sense autoritzacid escrita del Laboratori Dr. Oliver Rodés, 5.A.

Registre Mercantil de Barcelona. Tom 10654, Llibre 9636, Seccid 2, Foll 215, Full 126388, Incripcié 1. CIF A-58981713

El Prat de Llobregat (Barcelona), 05 de desembre de 2017
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